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V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):

K původní DP jsem předal posudek 2.6.2009. Dále uvedené připomínky se budou týkat kapitol 4, 5 a 6 upravené DP.
1) 4
MĚŘENÍ SOLÁRNÍHO PANELU
V kapitole jsem nenašel údaj o kapacitě dobíjeného akumulátoru a o trvalém odběru. 

Uvedený dobíjecí proud  v tabulce 7 (cca 3 až 50mA) zřejmě pouze kryje ztráty v dané sestavě. Výrobce pro solární panel STR 36-55/12 uvádí optimální proud až 3,13A !!!
2) 5.3.1.9
Spotřeba elektrické energie
Celkové spotřeba elektrického proudu zvolené sestavy je 115 mA. Výrobce pro použitý systém   JA-82K doporučuje AKU 12V/2,2Ah (větší AKU se do krabice ústředny nevejde). Při odběru max. 150mA lze systém provozovat pouze z AKU až 12hod. 
3) 6.3
Návrh reálného systému
Zvolený fotovoltaický systém s panelem SHARP BN50-D je pro uvažovanou sestavu EZS vyhovující pouze tehdy, pokud bude přes jakýkoliv měnič 12Vss/230Vst napájet ústřednu JA-82K, v které bude záložní olověný akumulátor 12V/2,2Ah. Bude-li fotovoltaický systém nedílnou součástí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, pak musí vyhovovat ČSN EN 50131-1 ed.2.  
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