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Návrh prvků a úloh sběrnicového systému lonworks v laboratoři 

(téma)

inteligentní budovy
1. Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost.

Diplomová práce dává velmi dobrý přehled o aktuálně používaných hlavních komunikačních standardech v inteligentních budovách. Velmi dobrá volba byla doplnit nad rámec zadání informace a pak i laboratorní úlohy pro komunikační standard DALI. Absolventi UTB , kteří se budou ve své praxi uplatňovat v automatizaci budov se jistě s tímto standardem setkají.

Obtížnost zadání cítím hlavně ve správné volbě jednotlivých pracovišť a jejich úkolů. Pro dané potřeby byly zvoleny úkoly velmi dobře. Postihují nejčastější aplikace, se kterými se studenti mohou později v praxi setkat. Díky flexibilnosti standardu LonWorks mají studenti  prostor k improvizaci, která jim  usnadní problematiku detailněji pochopit.
2. Způsob a úroveň pojetí.

Zpracování diplomové práce se mi jeví přehledné, hloubka pohledu přiměřená účelu. 

Standard BacNet by stál za hlubší pohled, ale to by již překračovalo rámec a pojetí této diplomové práce, jejímž těžištěm je standard LonWorks. Možná bude předmětem některé příští diplomové práce.
3. Přínos diplomanta.

Hlavním přínosem je dle mého soudu zásluha o vybudování části laboratoře LonWoks .

K tomu bylo třeba proniknout do vlastností sběrnice LonWorks a dobře ji pochopit. Vybrat vhodná a dostupná zařízení, pochopit jejich aplikace a sestavit ve smysluplné celky pro jednotlivé úlohy.
Což se zřejmě panu Pátíkovi podařilo.

4. Formální náležitosti, chyby a omyly.

Formálně je diplomová práce v pořádku, drobné překlepy a chybičky / ..např. firma Schneider Electric není německá firma…./  jsou nepodstatné. 

5. Dotazy k obhajobě.

Jak je zajišťována kompatibilita zařízení od jednotlivých výrobců pro zmiňované standardy - DALI, KNX, LonWorks  ?

Myslím tím, jak se jednotlivé standardy v tomto liší. Který standard vyžaduje certifikaci /KNX/, kde je standard zajištěn „nedotknutelností“ komunikačního protokolu vývojářem /LonWorks/ s možnou dobrovolnou certifikací /LonMark/ a u kterého protokolu je spoléháno na dodržení „psané“ dokumentace /DALI/.

6. Závěr a klasifikace.

Myslím, že pan Pátík odvedl dobrou práci, která bude i v budoucnu užitečná pro další studenty.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:                             A  -  výborně






podpis vedoucího - recenzenta diplomové práce

V
Napajedlích

dne

      4.6.2008
	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


